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TEHNIČKA
DOKUMENT.

Projekta za i zvođenje instalacija za dojavu požara

GERONTOLOŠKI CENTAR NIŠ

br. projekta
55/16

Ručni javljač

Paralelni indikator

SIO Ulazno-izlazni modul

Legenda (prema ISO 6790)

Optički detektor

Optički detektor u spuštenom plafonu

Termički detektor

Centrala za dojavu požar a

C

DSC+

230V

Modul za napajanje sirena

Postojeći ručni javljač

Konvencionalna elektro nska sirena sa bljeskalicom


